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Tableau 1 : Modes de pose

Communication 

Technique Document annexes Lycée Saint Exupéry 

T MELEC 
Dimensionnement d’une installation : 

Fonctionnement normal 
C1 : Définir une solution technique 

Chaine d’énergie : Distribution/Protection 

Annexe "A"

F: pour mono-conducteur
E: pour multi-conducteur
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Tableau 1 : Modes de pose (suite) 
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Tableau 2 : Sections pour les méthodes de référence B, C, E et F : 
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Tableau 3 : Sections pour la méthode de référence D : 
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Tableau 4 : facteur de correction pour température ambiante « f1 » : 

 

 
 

 

Tableau 5 : facteur de correction « f1 » pour les températures du sol différentes de 20°C : 
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Tableau 6 : Facteur de correction « f2 » : 

 

 
 

Correction pour pose en plusieurs couches : 
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Désignation des câbles : 

 

 

 


